
〇石狩東部広域水道企業団の水は、自然流下配水方式で配水している。

〇上江別浄水場の水は、ポンプ加圧配水方式で配水している。

〇大麻送水管は、２水源間を融通する重要な管路で、配水ポンプが停止した場合のバックアップにもなっている。

〇江別線、上江別東光線は大麻送水管と連結し、夜間は石狩東部広域水道企業団の水を配水している。

JR横断等基幹管路の更新を予定

今後実施する施設

増径完了済（H23～R1)
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　バックアップ施設の強化対策

● 災害時の自然流下配水方式によるバックアップ対応

● 通常時配水方式 自然流下配水方式は、電気を使わずに自然の位置エネ

ルギーで水を流下させる方法

ポンプ加圧配水方式は、配水池より供給エリアが高い

など十分な水圧を確保できない場合にポンプで加圧し

圧送する方法
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③増設（+2,450 ）

有効容量7,900 →10,350 

②元江別線にも接続

上江別浄水場系配水区域
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・上江別東光線

・元江別線

①管の布設バックアップ配水

【水道の配水システムイメージ図】 資料１－１


